
1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

87654321

D

C

B

A

ÇİZİM
ONAY M. AYBEY
TARİH

AYBEY
ELEKTRONİK

 Bu belge uygulamalar için öneri niteliğindedir. Aybey Elektronik bu
 belgenin içeriğini ve görünümünü önceden haber vermeksizin değiştirme
 hakkına sahiptir. Bu belgedeki hata ve eksiklerden veya uygulamadan
 kaynaklanabilecek problemlerden Aybey Elektronik sorumlu tutulamaz.
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*EEKS : Elektrikli elle kumanda sistemi.

ACH SERİSİ BUCHER HİDROLİK ÜNİTE İLE
 BAĞLANTI ŞEMASI (GÜV.-KONT. 220V AC)
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 AC3 Tipi Kontaktör
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Kontaktör beslemesi 220V AC
 olduğunda RC filtre mutlaka
 kullanılmalıdır.
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